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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

• Beiral de Madeira 

Será executada em todo o perimetro da coberta com espessura mínima de 10cm. 

devendo-se usar verniz como acabamento final 

• Calha de Chapa Galvanizada 

Será executada nos locais indicados constantes no projeto especifico, ou de 

acordo com a orientação da fiscalização. 

• Calha de escoamento águas pluviais 

Será executada nos locais indicados constantes no projeto coberta especifico, 

devendo ser executada no mesmo material indicado para coberta ou em alvenaria devidamente 

impermeabilizada com manta asfáltica, com os respectivos pontos de drenagem em ralos tipo 

abacaxi de forma a evitar a obstrução por meio de folhagens da tubulação hidráulica A dimensão 

das calhas deverá ser obedecida em conformidade com o projeto executivo fornecido. 

REVESTIMENTO 

Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as 

canalizações, á pressão recomendada para cada caso.As superfícies a revestir deverão ser 

limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira A limpeza deverá eliminar gorduras, 

vestigios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos 

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, 

aprumados, nivelados e com as arestas vivas. Quando a quantidade de argamassa a manipular 

for insuficiente para justificar mescla mecânica, será permitido o amassamento manual. O 

amassamento manual será feito de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra 

em masseiras, tabuleiros, estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços 

a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento entes do seu 

emprego. As argamassas contendo cimento deverão ser usadas dentro de 2 horas e 30 minutos, 

a Center ao primeiro contato 00 cimento COM a agua. 

As argamassas deverão ser realizadas no momento de emprego 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO UR8ANO 

Será rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestígio de endurecimento. 

sendo expressamente vedado tornar a amassá-la A argamassa retirada ou calda das alvenarias 

e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada Jamais será admitida a 

mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade quimica desses materiais 

• Chapisco 

Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão o chapisco em camada irregular e 

descontinua de argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 - espessura 5.0mm O 

chapisco comum será executado com argamassa. empregando-se areia grossa, ou seja, a que 

passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, com o diâmetro máximo de 4.8 
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Após o chapisco, a parede será rebocada com argamassa de cal hidratada e areia sem 

peneiramento, no traço 1:7 - espessura 5,0mm. 

mm 

Reboco 

Antes da execução dos rebocos, serão colocados todos os peitoris e marcos. Os alisares 

e rodapés serão colocados posteriormente. Não se fará aplicação de reboco externo em dias de 

chuva. Em dias muito quentes. os rebocos executados naquele dia serão molhados ao fim do 

dia 

• Emboço 

Após o chapisco, as paredes que receberão revestimento cerâmico ou qualquer tipo de 

revestimento que não seja a pintura, serão emboçadas com argamassa com emprego de areia 

média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica retida na peneira 

de 0,6 mm, com diâmetro máximo de 2,4 mm. 

Antes da execução dos rebocos. serão colocados todos os peitoris e marcos. Os alisares 

e rodapés serão colocados posteriormente 

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão 

paramento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência Esse objetivo poderá ser 

alcançado com o emprego de uma tábua com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido 

horizontal, arranhando a superfície do emboço 
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE PACAJUS 

SECRETARIA DE INFFtAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

• Revestimento Cerâmico 

Nos locais indicados no projeto. serão colocadas cerâmicas em tamanho (10 x 10) e ( 30 

x 30 )cm, na cor indicada no projeto„ assentes juntas a prumo com argamassa mista de cimento 

e areia, traço 1 7 As cerâmicas deverão ficar imersas em água por no minimo 24 horas antes 

de sua aplicação Posteriormente. as juntas deverão ser emassadas com pasta de cimento 

comum com espessura mínima de 04 (quatro) mm 

Posteriormente ao assentamento, as juntas deverão ser emassadas com pasta de 

cimento comum com espessura máxima de 2,5mm. A cerâmica deverá se apresentar limpa e 

sem umidade para a aplicação do rejunte...,mea,~mn

As peças deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas 

arestas vivas e polidas As juntas serão do tipo seca. preenchidas com massa plástica na 

tonalidade do piso: não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de cinco dias 

do seu assentamento Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com 

retoques vislveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e 

resistência ou com quaisquer outros defeitos.Apes a limpeza, as superficies a revestir receberão 

chapisco: camada irregular e descontinua de argamassa de cimento e areia grossa Os 

revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados. aprumados. 

nivelados e com as arestas vivas Chapisco de aderência chapisco com argamassa de cimento 

e areia sem peneirar traço 1:3 esp.= 5mm para parede 

Camada de argamassa (A7, A8, A9 A1, A11 ou Al2) aplicada sobre o chapisco de 

aderência limpo e abundantemente molhado. Escolher dentre as argamassas especificadas 

acima a que convier á superficie a ser rebocada Antes da execução dos rebocos serão 

colocados todos os marcos e peitoris Os alisares e rodapés serão colocados posteriormente A 

espessura total dos rebocos não deve ser maior que 2 cm Chapisco com argamassa A20 de 

areia grossa, com adição de pedrisco selecionado de diâmetro médio de 5mm 

parede 

Emboço c/ argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3 esp.= 20mm para 
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ESTADO DO CEARA 

SECRETARIA DE  
MUNICIPAL DE PACAJUS 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PREFEITURA 

A espessura da camada de assentamento será de 2.5cm no máximo. A colocação da 

ceramica será feita de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, com espessura mínima 

e tomadas a cimento cola aplicados de acordo com as instruções do fabricante. 

PINTURA 

A execução dos serviços de Pintura obedecerá ao disposto nas normas da ABNT 

atinentes ao assunto. particularmente às seguintes.

NBR 11702/92: Tintas para Edificações Não-Industriais - Classificação: NBR2 12 554192 

Tintas para Edificações Não-Industriais — Terminologia e NBR 13.245/95 Execução de Pinturas 

em Edificações Não-Industriais 

Todas as superficies a serem pintadas deverão estar coesas. limpas secas, sem poeira. 

gordura, sabão ou mofo Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e 

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam A eliminação de poeira devera ser completa. 

tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as 

tintas sequem inteiramente Para reduzir a porosidade e uniformizar as superficies, melhorar a 

textura e facilitar a adesão da tinta de acabamento serão usados fundos, massas e 

condicionadores. 

• Normas Gerais para Pinturas 

Serão obedecidas as recomendações que seguem na aplicação de serviços de pintura em 

substratos de madeira, aço ferro, paredes. rebocos. etc 

1 Cada demão será aplicada quando a precedente estiver devidamente seca o que evitará 

enrugamento e escorrimentos Igual cuidado deverá ser tomado entre demão de tinta e 

de massa. 

2 Integrar a superfície atual ao acabamento que se deseja adquirir. 

3 Eliminar pó. óleo, graxa. fungos. algas, bolor, eflorescência, e materiais soltos. 

4 Eliminar manchas de gordura com a utilização de uma solução de detergente e água 

Enxugar e deixar secar. 

5 Eliminar mofo. lavando a superficie com uma solução de água sanitária comum e água 

Enxugar e deixar secar 

6 Eliminar umidade interna corrigindo a causa do vazamento 
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ESTADO DO CEARÁ 

ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

E DESENVOLVIMENTO URBANO

7. Eliminar a caiação, se houver, com escovas de aço. 

8. Eliminar pequenas fissuras e furos de pregos com massa de reboco. 

9. Eliminar com espátula, parles soltas ou crostas de tinta velha. 

10 Para esquadrias de madeira, eliminar as imperfeições com lixa específica para este 

trabalho. 

11. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, textura, tonalidade e 

brilho uniformes. 

• Tinta a óleo ou Esmalte sobre Ferro 

Este trabalho é executado conformejssegulnItseqüência: primeiramente lixar as peças. 

remover° pó aplicar uma ou duas demãOS de tinta a base• -tig zarcão ou outro elemento oxidante, 

para imunização da ferrugem depoisfliPlicando a tinja em n 02 tduas) demãos. 

• Tinta Mineral em Pó 

St* aplicação, com utilização de broxa far-se-á nas superfícies de alvenaria e 

argamassa. Serão aplicadas, no mínimo. atedemaos. Tintas a base d'água, do tipo hidracor ou 

similar, serão preparadas por diluição, conforme prescrição do fabricante.Os locais indicados no 

Projeto dgerão receber pintura'. de toma a proporcionar um acabamento com perfeita 

homogenjildade. 

• Ructufia Acrly 

-.Será a01cada com rolo conforme lotãls espiiitilicados em projet 

• Tinta a õleo ou Esmalte sobre Madeira 

O tratamento da superficie tem início com a aplicação com uma proteção de fundo branco 

ou qualquer material protetor e imunizante especificado e previamente autorizado pela 

Fiscalização, deixando seterstern'seatkga, lixar para que asterOas sejam eliminadas, aplicando-

se. logo em seguida, a massa e nOvamente lixar e aplicar esplicar o esmalte, em 02 (duas) 

demãos. 

• Letreiro 

Deverá ser executado de acordo com orientação da Fiscalização. 

• Logomarca da Prefeitura 

Deverá ser executado de acordo com orientação da Fiscalização. 

—CZPA CAJUS 
0:00 Ce POVO 

SE I NFR A 
lantla lie 14040,1rianUla 
I 011aVOL WOIWIC> ~NO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACA.AZ 
RUA GUARANYJP RO, ALTOS. CENTRO - PACAJUS - CEARA 

CAPJ 07.334.407/0001-09, PARA: (IS) 3344110711 FAX: (1s) 33411.157. 
rworpackalus.cagov.lx 



11, 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITUFtA MUNICIPAL DE PACAJUS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Demarcação de Quadra 

Deverá ser executada a demarcação da quadra, utilizando-se tinta acrilica de acordo com 

a orientação da fiscalização 

• Caiação em Meio Fio 

Deverá ser executada com brocha, serão aplicadas no minimo duas demãos demãos 

• Verniz 3 Demãos em Esquadrias de Madeira 

Deverá ser executado o verniz em toda a extensão do beiral. Serão aplicadas. no ~imo. 

3( três) demãos, respertando-se o intervalo entre as demãos. 

LOUÇAS E METAIS 

Todas as louças sanitárias serão de argila vitrificada de primeira qualidade na cor branca 

Os aparelhos e acessórios não poderão apresentar quaisquer defeitos de moldagem. usinagem 

ou acabamento. As arestas serão perfeitas, as superfícies de metal serão isentas de esfoliações 

rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressões, abaulamentos ou grânulos 

Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grânulos ou ondulações e a 

coloração será absolutamente uniforme 414-41 
A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitartos e acessórios será de grés 

porcelânico. atendendo rigorosamente à EB-44/ABNT 

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita 

fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento, as peças não poderão apresentar 

quaisquer defeito de fundição ou usinagem: as peças móveis serão perfeitamente adaptáveis as 

suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno. vazamento, defeito de polimento. 

acabamento ou marca de ferramentas 

As barras de apoio a deficientes dos boxes dos WC's deverão ser em tubos aço inox e 

colocadas conforme normas da ABNT de Acessibilidade 

• Caixas e ralos 

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas às 

prescrições para alvenaria constantes deste caderno. Serão revestidas internamente com 
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ESTADO DO CEARA 

SECRETARIA DE INFFtAESTRUTURA  
MUNICIPAL DE PACAJUS 

E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PREFEITURA 

argamassa 1:3 de cimento e areia, acabamento alisado, laje de fundo e tampa em concreto 

armado A tampa deverá ser de fácil remoção e permitir perfeita vedação Quando executada em 

área edificada, a caixa devera ter o nível superior da tampa ao nível do piso acabado e ter o 

mesmo revestimento Será construido conjunto fossa - sumidouro com dimensões e detalhes 

constantes do projeto de instalação sanitária. 

Bacia de louça branca com caixa acoplada bucha plástica 8mm engate cromado 

parafuso cromado para fixação sanitános bacia louça branca para caixa acoplada fita de vedação 

caixa acoplada de louça branca para bacia tampa plástica para bacia 

Porta papel metálico. 

Bancada de granito cinza e=2cm 

Cuba de louça de embutir com torneira e acessórios engate cromado torneira de pressão 

cromada para lavatório 1/2 cuba de louça branca de embutir fita de vedação sifão metálico tipo 

copo dn 1"x1 1/2" válvula de metal 1" 

Bancada em granito para Pia de aço inox (2.20x0.60)m com 2 cuba e acessórios - 

c18/a304 torneira de Metal branco 3/4", cano longo (padrão popular) aço ca-50 areia grossa sifão 

cromado 2" válvula americana para pie 3 1/2" cimento Portland fita veda rosca 25m x 3/4" = 

1/2181. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O material para instalação elétrica satisfará as normas especificas da ABNT A execução 

das instalações só poderá ser executada por profissionais devidamente habilitados. As 

instalações elétricas serão consideradas concluidas e consequentemente aceitas, quando 

entregues. testadas e em perfeitas condições de funcionamento, assim como ligadas as redes 

locais.com aprovação por escrito pela fiscalização através de registro no Livro de Ocorrências 

As luminárias, fotocélulas, arandelas, postes. obedecerão às especificações e 

posicionamento previsto pela fiscalização. Emendas de fios e cabos serão executadas com 

conectores apropriados e guarnecidas com fitas isolantes idealmente recomendadas para cada 

tipo de isolamento, não se admitindo fios desencapados Essas emendas só poderão ser feitas 

em caixas de passagem Os postes serão pintados com pintura de proteção anticorrosiva 
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ESTADO DO CEARA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

E DESENVOLVIMENTO URBANO

Os eletrodutos e conexões serão de PVC rascáveis em toda instalação, salvo indicação 

contrária constante de Projeto de Instalações Elétricas As caixas metálicas recebendo 

tratamento antioxidante ou plástico. e as luminárias obedecerão às especificações e 

posicionamento previstos em Projetos 

Os quadros de distribuição de luz serão de chapa de aço, com pintura de proteção 

anficorrosiva, equipados com chave apropriada, e eventualmente. outros dispositivos de controle 

de proteção As portas dos quadros serão protegidas por um painel de chapa, com pintura de 

proteção anticorrosiva, com pontos vazados e outros detalhes para a passagem de alavancas. 

As partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas 

Toda instalação elétrica deverá estar dentro das normas e especificações da ABNT e 

COELCE na área a ser reformada e/ou construída 

A instalação elétrica do prédio, em caso de reforma, deverá ser revista para que 

eventuais problemas sejam solucionados. Serão instalados no prédio os itens constantes no 

orçamento anexo e todo material utilizado deverá ser rigorosamente adequado para a finalidade 

em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicadas 

• Normas Gerais 

O material para instalação elétrica satisfará as normas especificas da ABNT. A execução 

das instalações só poderá ser executada por profissionais devidamente habilitados. 

As instalações elétricas serão consideradas concluidas e conseqüentemente aceitas. 

quando entregues. testadas e em perfeitas condições de funcionamento, assim como ligadas às 

redes locais, com aprovação por escrito pela fiscalização através de registro no Livro de 

Ocorrências 

As luminárias. fotocélulas, arandelas. postes, obedecerão às especificações e 

posicionamento previstos pela fiscalização. Emendas de fios e cabos serão executado com 

conectores apropriados e guarnecido com fitas isolantes idealmente recomendadas para cada 

tipo de isolamento, não se admitindo fios desencapados. Essas emendas só poderão ser feitas 

em Caixas de passagem Os postes serão pintados com pintura de proteção anticorrosiva 
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ESTADO DO CEARÁ 

SECRETARIA DE  
MUNICIPAL DE PACAJUS 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PREFEITURA 

Os eletrodutos e conexões serão de PVC roscáveis em toda instalação, salvo indicação 

contrária constante do Projeto de Instalações Elétricas As caixas metálicas recebendo 

tratamento antioxidante ou plásticas, e as luminárias obedecerão às especificações e 

posicionamento previstos em Projeto 

Os quadros de distribuição de luz serão de chapa de aço, com pintura de proteção 

anticorrosiva, equipados com chave apropriada e eventualmente, outros dispositivos de controle 

de proteção As portas dos quadros serão protegidas por um painel de chapa, com pintura de 

proteção anticorrosiva, com pontos vazados e outros detalhes para a passagem de alavancas 

As partes metálicas não energizadas deverão ser aterradas 

A entrada do cabeamento elétrico será de acordo com norma da Coelce (NT-001/2001). 

As instalações elétricas devem ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança 

estabelecidos nas normas brasileiras (NBR-5410) e não devem ser alteradas sem prévia 

autorização do engenheiro projetista responsável 

Os eletrodutos devem ser cortados a serra e as bordas aparelhadas com lima para 

remover possiveis rebarbas, não se admite executar na obra curva á fogo sendo necessária à 

colocação de curvas pré-moldadas 

As Conexões de eletrodutos. as Caixas e quadros deverão ser feitas com roscas, buchas 

e arruelas e de tubos com luvas. Para a enfiação dos eletrodutos, as caixas e quadros, deverão 

ser feitas com roscas buchas e arruelas e de tubos com luvas 

Para a ~ação dos fios e cabos, as caixas e eletrodutos deverão estar limpas. Para a 

lubrificação das enf ações. só poderá ser utilizado talco ou parafina. 

Todas as emendas em condutores até 4mm serão executados diretamente, as bitolas 

superiores deverão ser feitas com conectores de pressão, montados com ferramenta adequada 

deverão ainda ser isolados com fita isolante. 

Para segurança da utilização das instalações, deverão ser executados testes de isolação 

em todos os circuitos, as medidas devem estar acima de 0.25 megaohms. Os testes devem ser 

executados entre condutores vivos tornados dois a dois o antes da conexão dos equipamentos 

de utilização, testes realizados em corrente continua 
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ESTADO DO CEARÁ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

E DESENVOLVIMENTO URBANO

Os equipamentos efou materiais deverão obedecer ás últimas edições das normas 

vigentes da ANBT e concessionária de energia elétrica local. 

Os quadros deverão atender aos seguintes requisitos: 

• De embutir. em PVC tipo FAB: Tigre, Steck ou Siemens, com tampa aerifica e proteção 

para contatos acidentais; 

• Deverá haver barramento em fases, terra e neutro, dotados de furos; 

• Os disjuntores deverão atender as normas NBR IEC 947-2 e NBR IEC 898, com 

capacidade de ruptura mínima de 5Ka. 

Os cabos alimentadores deverão ser de cobre, têmpera mole, classe de isolamento 

0.6/1kv, com isolação termoplástica de'cloreto de polivinlla (PVC). com temperatura limite de 700

em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila (PVC). 

Ostondutores dos drcuitoS terminais deverão ser do tipo pirastic. antichama, classe de 

isolamento 750V, com isolação termoplástica de cloreto de potivinila (PVC), com temperatura 

limite de 70° em regime. 

Os fios e cabos deverão seguir o seguinte código de cores: 

CIRCUITOS TRIFASICOS(380V) CIRCUITOS IIWONOFASICOS (220V) 
Fase R Vermelha . Farte Preta - 
Fase S Branca ` — _ Retorno i Amarela 
Fase T Preta Neutro 1 Azul 
Neutro Azul Terra verde 
Terra 1 Verde 

A seção mínima dOscendutores de potência e iluminação será de 2,5mm2 mesmo que 

seja por norma admitida -seção'lri7eMor. 

Não serão admitidos condutoratfixosaparehtes. 

Qualquer isolamerit040 emendas de condutores deverá ser feito com fita isolante. 

Todos os circuitos deverão ser identificados com anilhas. 

Todos os eletrodutos (energia e telefonia/TV) devem ser de PVC rígido roscável, 

diâmetro mínimo 20mm (3/4"). salvo indicação contrária. 
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ESTADO DO CEARA 

SECRETARIA DE  
MUNICIPAL DE PACAJUS 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PREFEITURA 

Todas as derivações e terminações devem ficar em quadros ou caixas de passagem, 

com tampa fixada com parafusos do tipo imperdiveis 

Toda a tubulação sem fiação (seca) deverá ter em seu interior um arame guia para 

passagem futura de cabos 

As tomadas deverão seguir o seguinte padrão 

• Uso geral serão do tipo universal 2P+T (cor preta), 

• Computadores serão do tipo pinos chatos 2P+T (cor vermelha) 

Todas as luminárias para lâmpadas de descarga (fluorescente ou outras) devem ter 

reatores eletrônicos compensados com capacitor de forma a assegurar um fator de potência do 

conjunto igual ou superior a O 92 deverão estar conectados com terminal aparafusado e 

instalados sobre base de material incombustivel. 

Para a ligação das luminárias utilizam-se cabos tipo PP (3 x 1.5mm2) e não podem ter 

contato com qualquer superficie combustível 

Todas as luminárias deverão ser metálicas, ligadas ao fio terra, não se admitindo em 

nenhuma hipótese luminárias de madeira ou qualquer outro material combustível. 

Os modelos das tomadas, interruptores e luminárias deverão seguir especificação do 

4 s.t.&À,,- • 
Nenhum componente das instalações elétricas. inclusive luminárias, soquetes, tomadas 

e interruptores, poderão ser fixado em madeira ou outro material combustivel. se necessário, a 

madeira ou o material deverá ser forrado com chapa metálica devidamente aterrada. 

postenormente. aplicados os componentes 

arquiteto 

Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados ao condutor de proteção. 

Fiação não dimensionada = ver indicação no quadro de cargas. 

Eletroduto não cotado = 03/4". 

Cada circuito deve ter o seu condutor terra (deve também ser anilhado COM o N° do 

circuito) 
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTUFtA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

Sugestão para tomadas e interruptores (PIAL Plus Fab PIAL) 

Sugestão para luminárias (conforme especificação do projeto especifico de 

luminotécnico) 

Para maior esclarecimento e plena execução da obra a equipe de fiscalização poderá 

fornecer memorial contendo os tipos e modelos referência das luminárias, o que deverá ser 

registrado no livro de Ocorrências de obra 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

Os tubos e conexões serão de PVC. ponta e bolsa, tipo esgoto com declividade minima 

de 1% nos trechos horizontais com diâmetro inferior a 100mm A declividade será uniforme entre 

as sucessivas caixas de inspeção, não se permitindo depressões que possam formar depósitos 

no interior das canalizações As canalizações de esgoto não deverão ser instaladas 

imediatamente acima de reservatórios d'água. depósitos de alimentos ou dutos de ar 

condicionado. Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e 

remoção. bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável_ A instalação de 

caixas sifonadas e de sifões sanitários se fará de maneira a observar o nivelamento e prumo 

perfeitos e estanqueidade perfeita nas ligações aparelho/sifão e sifão/ramal Os tubos de queda 

deverão ser verticais e, se possivel com uma única prumada. Havendo necessidade de mudança 

de prumada. usar-se-ão conexões de raio longo. Todo tubo de queda deverá prolongar-se até 

acima da cobertura, constituindo-se em ventilador primária 

A canalização da ventilação será executada conforme o projeto. sendo Instalada deforma 

que não tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto e qualquer liquido que nela ingresse 

possa escoar por gravidade até o tubo de queda, ramal de descarga Ou desconector em que o 

ventilador teve origem A bolsa dos tubos será, no assentamento, colocada no sentido oposto ao 

do escoamento Ligar os tubos de ventilação às canalizações horizontais acima dos eixos destas 

O tubo ventilador deve elevar-se 15cm. ou mais, acima do nivel máximo de água no mais alto 

dos aparelhos servidos. 

Fossa séptica e sumidouro em alvenaria concreto para vibr  , fck 15 mpa com agregado 

adquirido forma de tábuas de 1" de 3a para fundações util 5 x concreto para vibr , fck 10 mpa 

com agregado adquirido escavação manual solo de 1a cat prof até 1 50m armadura ca -50a 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
MUNICIPAL DE PACAJUS 

E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PREFEITURA 

média d= 6,3 a 10,0mm alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm com argamassa mista 

de cal hidratada esp=20 cm alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm com argamassa 

mista de cal hidratada esp =10cm (1-2 .8) reboco com argamassa de cal hidratada e areia 

peneirada traço 1 3 esp=5 mm para parede 

• Rede de agua 

Todas as tubulações e conexões de água serão em tubos de PVC rigido de 1. qualidade, 

soldáveis ou rosqueadas, salvo indicação contrária feita pela Fiscalização. Nunca serão 

inteiramente horizontais, deverão apresentar declividade mínima de 2%, no sentido do 

escoamento. Todas as tubulações enterradas deverão estar a uma profundidade minima de 

60cm (sessenta centímetros) As tubulações de alimentação não podem, em nenhuma hipótese, 

passar pelo interior de fossas. sumidouros. caixas de inspeção, caixas de gordura, etc e nem 

assentadas em valetas de canalizações de esgotos a céu aberto. As canalizações embutidas em 

paredes de alvenaria de tijolos serão assentadas antes da execução do reboco das mesmas. 

Qualquer alteração, somente com autorização da Fiscalização. 

• Tubos e conexões de Esgoto 

Salvo indicação especifica em contrario prevista no Projeto. todos os tubos e conexões 

serão de PVC; os de queda serão verticais prolongando-se acima da cobertura formando o 

ventilador primário Todas as caixas sifonadas e sifões sanitários deverão apresentar 

nivelamento e prumos perfeitos nas ligações entre aparelhos sifão e sifão / ramal. Nas emendas 

dos tubos rosqueados deverá ser usada fita veda-rosca Em nenhuma hipótese será admitida a 

curvatura de tubos por aquecimento (queima ou calor) e dobra, em substituição da utilização das 

conexões previstas no Projeto As colunas correrão embutidas nas alvenarias, quando tal fato 

não ocorrer, por imposições de ligações e interferências imprevistas no Projeto, estas 

canalizações serão fixadas por braçadeiras, compatíveis às bitolas dos tubos Qualquer dúvida. 

consultar a Fiscalização 

SERVIÇOS FINAIS 

Limpeza Geral 

Deverá ser executado de modo a não deixar restos de materiais, equipamentos que 

prejudiquem o funcionamento do edifício. 
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 

• Disposições Gerais 

• 
L), Qat • 

Sor  cs • 

1 Após a conclusão dos serviços e antes da entrega da obra será feita uma 

Iimpeza geral 

2 Todas as ferragens das esquadrias e metais sanitários serão limpas com 

utilização de material adequado 

3 Todo entulho será carregado e removido para fora do Canteiro da Obra por conta 

do Contratado. 

4 Todos os respingos e outros excessos de tinta serão removidos com removedor 

adequado 
•• 

Metais e Louças sanitárias 

Conforme especificação em projeto arquitetõnico todos os metais deverão ser testados 

no quesito vedação e qualidade de cromo devendo ser de 1' qualidade. Todas as torneiras 

deverão ser instaladas de forma a possibilitar a plena abertura do registro. conectadas com 

"mangote" flexível As louças sanitárias instaladas nos banheiros deverão respeitar as indicações 

em projeto. caixa acoplada cor branca de rqualidade Os equipamentos sanitános instalados 

nos banheiros de uso público adaptados para portadores de necessidades especiais deverão ser 

montados sobre base de alvenaria conforme desenho apresentado resultando em urna altura 

final de piso a assento igual a 45cm Todos os banheiros adaptados para uso de portadores de 

necessidades especiais deverão contar com barras de apoio, montados a 90cm do piso, 

conforme desenho arquitetõnico. 

• Disposições Finais 

Qualquer serviço ou item que não esteja incluido nesta especificação, passa a ser 

considerado como especifico para determinadas obras, reformas de edificações. e ou outros 

imóveis e logradouros. Os materiais indicados neste memorial como soluções construtivas 

possuem ampla atuação no mercado, a qualidade dos materiais fornecidos assim como seu uso 

adequado é de responsabilidade do contratante devendo fazer uso de constantes vistorias 

internas na aplicação dos materiais assim como na entrega dos mesmos. 

Qualquer discrepância com as especificações contidas neste Caderno de Encargos. 

referentes aos processos construtivos, traços, ou até mesmo, alterações nas especificações de 

materiais e serviços constantes da correspondente Planilha Orçamentária, será esclarecida. 

através da Fiscalização, pelo Órgão da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante responsável pela 
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ESTADO DO CEARA 

SECRETARIA DE  
MUNICIPAL DE PACAJUS 

INFFtAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 
PREFEITURA 

elaboração e emissão da referida Planilha Orçamentária, assim como serão também, dirimidas 

as eventuais dúvidas originadas por estas mesmas alterações. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas ás redes de serviços públicos. 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos. 

pedras, azulejos. vidros, aparelhos sanitários, etc, serão limpos, abundante e cuidadosamente 

lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza 

A lavagem de mármore será feita com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis 

cáusticos. 

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração. serão 

polidos em definitivo e lustrados 

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superficies. sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos. 

Calçada de proteção em Cimentado com base de concreto =0.60m escavação manual 

solo de la.cat. prof. ate 1.50m piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, 

traço 1 4. esp = 1.5cm alvenaria de embasamento de tijolo comum, com argamassa mista com 

cal hidratada emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 

1-2:9 esp.= 20mm para parede lastro de concreto incluindo preparo e lançamento reaterro com 

compactação manual sem controle, material da vala pintura hidracor reboco com argamassa de 

cal em pasta e areia peneirada traço 1:3 esp=5 mm p/parede 

PACAJUS 
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CRONOGFtAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OCRA- REFORMA Cm ÇA114.0 P01.0 DE LASER DISTRITO Of PASCOM. DATA . 0905420E2 DOI . 27.21% 

DESCRIÇÃO: REFORMA CALÇADA° POLO DE LASER DISTRITO DE PASCOAL 
 PONTE ~DA° NORA NO MIL 

m POSA O) l 1 COM DE boro .~0 1111 na II PIM 01/4 411/1 

LOCAL. POLO DE LASER OrS I R f 0 ER PASEOAL NO MU NI Con0 De R1NAPI J052/0.1001.104S0P4C~ tu SRL 44 4o4) imnon 

PACAJUS r.06.040cor A 0011(5011114“ n Cs" LI o 1/41/4

CLIENTE: PREFEITURA DIUMCIPAL De PAC-AJUS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 
 

MÉS 2 MÊS 3 TOLA parcela 

i ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15 636.03 
53 41% 1110% 1)14% 140 00¼ 

5211.43 5 211 43, 5213,04 15.636.00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 135.43 
taco. 1(0 001 14 

1135.43 1.135.43 

3 PISOS 100 639.12 
alço. v, "IY. 

50319.56 50 319,58 100.09.12 

50004 50(0% 1(0001 1 
.. • INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14 684 40 

7.342,20 7 34Z20 14,284,40 

5 PlAvGROUND E ACADEMIA SAÚDE 20 427,45 
5500% 1/40 00% *0000% 

10 213,73 10213.72 28427,45 

6 CONSTRUÇÃO DO PI ER no 922.87 
.0(0W 54,0.4 

ra" \ 
 go eiaL-

64 184,57 160 461.4-1 96276,8€ 320.922,87 

7 SERJIÇOS FINAIS 1 89049 
VA 0014 11000 14 

1896.49 1.296,49 

8 Benefloos e Despesas Indiretas (BDI) 129 34349 
441/4 MO 00 V 

32 878.35 63 544,93 32 917.16 129.340,49 

604 6.82.26 
153 729.39 297 093.39 153 859.47 

604 282.25 
'53 729.39 450 222 7,3 604 682.25 

3 eaa-Aksc,stA 
MUNO A IDC VASCONC(105 

ENGENnt IRO CrAt. 

CACA 0620114916 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

OUSA, It0TORYA CALCADACT POLO DE LA4.04 TASItte T O 0.4 PAS00.44 DATA 0,0,  :.,:k 

5 .4W pACA3US ~IÇA& RC 0 ~TA 0.44 CADA° POT O Ot IAM 11 D/11114110 DE ~ICC" 
Men 
.. od .... 
•••-•• 

~lb 
, . ..... . .. , ».. .... ... 

, .. . , .......... -_-,... 
...... ..• • ........... 

WS 
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N1Ta 

. .. 

Dar 

- : .. LOCAI- POLO Of tAall CMMIO (C PAI A $0  te 
PACA11" 

~NT! MT Tu-TUNA Sanaras Dr PACAA.111 

COO DESCRIÇÃO HORA % 

A GRUPO A 

AI 

AP 

A3 

A4 

A5 

AS 

Al 

AS 

Ag 

INSS 000 ace 

SM 150 , .50 

SENAI 100 t <e 

INCRA 0.20 020 

SEBRAE 010 oro 

Sare COA:40o 2.50 2.50 

Separo Corri Acenes de TraberN: ve ir, 

FGTS 1.03 400 

SECONCI 000 0.00 

Itã/ TOTAL 14.110 

GRUPOS 

BI 

82 

93 

BA 

85 

Be 
97 

ea 

89 

RIO 

Regougo Seminal Romirer403 17,84 0.03 

Fanado 37, 0.03 

Atolo • Enrolado 0A0 OMS 

13' Saem unis An 

1.4.444 Pais novel 

Falo* 

od 2 Ode 

072 050 Jurada 

Dm o• Cavou 1.53 Ode 

Auxeo AGUÇA* de Tree:Ano 0.10 Ode 

Fona Goradas 5.95 4.10 

Safio Meorrodade 003 0.02 

TOTAL aia 1441 

C GRUPO C 

Cl 

C2 

C3 
C4 

CS 

Asno Peno Indentado 5.41 4,11 

Aviso Pelve Trabalho:o 0,1 O 10 

Feita hdont4044 434 356 

toreilo Rarvflo avo, Nen Casa lb, 2 Os 

1504rcoollo Adiemna4 0.45 ala 

TOTAL 14.14. 10.11 

O 

01 

D2 

GRUPO 

tiondOlnele 04 Coço A 3obre Cruro 8 7.50' 2.12 

Floncidinee 00 Gnoe A sobro Adio Provo TrateiroCe o Ronoiereco do FGTS sobre Aviso INAvi3 0,45 0.35 
.14400ndo 

TOTAI- 715 314 

Modela 83,55% 

Mansallsta 47.48% 

A•B•C+D 

OteCeiyAo NORA % NES % 

A GRUPO A 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A/ 

AS 

A9 

INSS 0.00 a 

SESI TM 130 

SENAJ 100 IX 

PICRA 0.213 020 

SE8Aae mo ruo 

Saha Eticent io 200 2.50 

Stornso Cata Aceiras Os Trabalho 1.00 3.00 

FGTS AO) Ade 

SECONCI OCO Ode 

TOTAL mut ruo 

e
SI 

132 

03 
64 

65 

Be 

81 

66 

89 
BIO 

GRUPO 

Rooxeo ~mi Rernarock, 1304 000 

Endes 1.71 0.00 

Amolo - Corda 0.47 0.112 

13' Sano 1020 431 

1.1001ça PcommadE 107 001' 

Fanas JuitilcoOrn 072 0.50 

Cita 04 Creu 155 o.64 

Auelo Andara Oe Trate a 1 1 0.00. 

Fofas G000lits 3.7? 6.12 

Saloio Lborridadc 0.03 003 

TOTAL 44,41 IS" 



Cl ~ao Provia harRado 545 4.17 

C2 Migo Preto Tratensio O 12 0.10 

1.....7 Fanas Paeleactis 485 375 

C4 Dep5s4o Rama° Sem Justa Cimo 390 3.01 

C5 Indmvs4,83 Adicional 0.43 0.35 

TOTAL 14.73 11,3111 

O ORUPO O 
01 Reinclanaa cle Grupo A azoe Deux 

02 

• 

• 

Rum:5~ de Crupe A sobre A.ve4 Prfrelo Trabalhado e Rencdtnan øo 4GTS sobre Aviso RPM 
ina—~an

ToTAi 

7.44 2.77 

A 43 

7.41 012 

Nonata 83,85% 

Mensaltata *47,76% 

A*8•C•D 

• Là.e..\iiAsco.ty‘ 
9~0 a OI vaX014311414 

0000444440 CM1. 
CAL* 053015191.11 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OPILA. RtFORLIA cALCADA0 P00 01 tA".114 DCTR, TO DE PAALCAL DATA 0este.A3AP 
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s
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.. r r. 

• CO,
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DeliançA0. At 1 ORS&A CM cwoÃo vot  001Lm. si MIMO Ot ATACO.% 
tj• 1 ...ou Az matam AN 

sane •CallinOWIRICAO 

" W "C' ,1" . """ 

P00 01 tA.Stn De Teu to De ~mi m3~0~ (j. 
PACA," 

CLIENTE PM/ • V itiPPA 4.0,01:ra4 IX OACAA" 

L1. COMP-PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÃO DE OBRA SINAPI: EIVGENHORO MESTRE 

pawasiluar, ,03.03 

T 

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO Df OBRA (M,Z) 

OTO 

tio

00 

2.2. C2873. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATE 5000 M2)(M2) 

ato 

AI , / I A ni 4( ii ri a•ii ., . studI 

Iri II 

3.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.: SCM (M2) 

aio 

94991- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

••• 

. O ARMADO. AF 07/2016(M3) 

UB) d

axi 

3.3. C1934 - PLACA DE BORRACHA (504S0)cm ESP.. 7.5mm, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA 12, E NATA DE COLA PVA (M2) 

OTO 

DATA 00 'ACATO Itri :4 io

MOO 

3.4. C0116 -AREIA SECA PENEIRADA (M3) 

OTO 

IML& 00 ALLA? O 304 

3 AI 

3.5. 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM ?INCHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRI-FABRICADO, DIMENSÕES 100XISX13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 (M) 

CITO 

AMA CO MOVO : ": - -.->c<O:c 27, r1 

Rim 

C1430 - GRAMA EM PLACAS E46 CM FORNECIMENTO E PLANT O (447) 

[se Alá() WITO 

CTIO 

a 

$14 

3.7. 02112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS CM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE SOCM (UN) 

OTO 

à, 300 

MOO 

3.8. CO229 ÁRVORES ORNAMENTATS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS (UAI) 

a. 
GAI 

3.9. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO E= 3.00m (UM) 

alo 

c4 

3.10. C1910 PINTURA P/PISO Á BASE LATEX ACRÍLICO. TIPO "NOVACOR" (MI) 

aio 



4.1. C4981 - LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H*12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METALICO DE 400W, INCLUSIVE 
O POSTE (UN) 

Oto 

tNiCaT5t 300 

4.2. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M) 

OTO 

CAIO 1TA "TC 10:0,. 4,..", 2 

xcuo 

4.3. C1.138 ELETROCUTO PVC ROSC. Os 40mm (1 1/47 (M) 

OTO 

/ TE T PPM TO 1150 13tak 

g. 00 

5.1. 0647 - GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN) 

ato 

T.‘ :AM 1' 00 

5.2. C0352 • BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS CONFECÇÃO EM TUDO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN) 

ato 

1/4.,NátaTTC 

il. 0642 • CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN) 

OTO 

t 00 

5.4. C3645 • ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN) 

ato 

1
00 

100 

5.5. 103187. INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE- ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021 (UAI) 

OTO 

tr4C0Xur. DO 

, 00 

5.6. 103191 -INSTALAÇÃO DE ALONGA DOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE /ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AI' 10/2021 (UNI 

OTO 

Lazit 

, 00 

S.) 103185 - INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF,10/2021 (UNI 

1 
5.8. 103209 • INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /ACADEMIA DA 
TERCEIRA IDADE ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021 (UN) 

010 

6.1. C1244 ENSECADEIRA DE PAREDE SIMPLES (M2) 

CITO 

'SM 

6.2. C3192 . ESCAVAÇÃO CARGA TRANSA, 2-CAI' ATÉ 200M (M3) 

C1TOTT 

Mn DO TAtUU Z' Se) lirXOCCor. 11100410 

110.16 

OR. 0854- GABIÃO TELA GA LV REVISE PVC TIPO CAIXA ALT.s0,50m (M3) 



OTO 

Ertel 

10111 

6.0. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= SEM (M2) 

OTO 

ZIG* 

7:140 

6.5. C1917 -PISO DE CONCRETO FCK=15MPo ESP.= 1an, ARMADO CITEM DE AÇO (PAI) 

Oto 

r Z2,00 

noo 

6.6. C3683 GUARDA CORPO DE MADEIRA E CORDA DE SISAL 

ato 

':*'A • .Ele 1(0 546.10-11)1•112:•21 • t O2C“CO, 1. 4

I TOCO 

2.1. C1628 LIMPEZA GERAL (MV 

OTO 

T74 11.0:0Xt 1,42. 

174.11 

53:LaQEE)55cozÁn 
MIMO A 01 WESCOPECCIA 

tEK4~140 Cc" 
CIEM 0020110111 
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COMPOSIÇÃO DO BOI 

As, WarealACS.C•100 'NYCO< L•aan oto , n, e u IX rwavu si. OnA ~gol?  SM .1721W 

vais atuns& ~do PULO ot Las. um no ro to. ,AscLw. 
~Em ~Ao 
na. se. , nau alma me-Ao ais ...., ...... 

....^ irai LIA/ 11.1 Ta.M" ...... ., .... ..,.... 

tr~in• •~1. mi.. Is^. 

LOCAL, POLO Ot ~e Orillffirr0 O'~DOM 141 ~BOM VI 
~yen 

CUINia, MUI i IS aduNICAIML 01. cACAsa 

COO anciaçáo 
Sendkbe 

• G Garaneflocuroe 

TOTAL 

Despesa ~Ou 

AC MminietrNio ~II g Co 

CIF Despelem fineweinba 1 2% 

R %um IR 

TOTAL ia 

e Sb» 

• 

• 

CenS 3 co 

6$ I 20 

PIO O AS 

CPRI3 i4.5% Ares ~O %ar Oescenção INSS) • N5 

TOTAL As 

1301 - Z7.21% 

(IMC•S•IMGP1.DF)*(1•144141 

3.Luz,5,0çxyz4çx 
~MA Cif Yinnradtttea 

teN4PO4•0 CNN 
LUA 011Xr11112)4 



lei efir23:11...5 

RELATÓRIO ANALÉTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
COR& REFORMA CALÇADA° M4.0 DE LASER DOTRITO DE PASODAL DATA • OIMIMIZI DOI : 27.21%. 

DOECIUÇAO. MERCAM CALÇADA° POLO DE MEM DOMITO DC MACEM 
-n - 7 ---LaINIIESEMPOILIMARDI: 
• • .......• D.. com opencEACAO 0•51. • r.rm mien 
9,,,t1 ~to cou et watamoçao •.I.. et ••••• dai ,* 

Lettow,41.~1.3A0 00t0 ata 
LOCAL POLO CO LAICA CIOTTIRO CIE MICO.. MO MUNICIEM De 

PACAJUR 
C1.1•7171t 1.7051211.114A SALINICANAL OR PAGAIS 

1.1. COMP•PROPRIA • ADM INISTRAÇ AO DA OBRA- MAO DE OBRA SINAP . NE RO E MESTRE (%) 

TOM 
414 

ORM MJ CM 0( MIM RANO COM ORAMOS COMRIMI o MI a 0 102 

, MIL 

10120 MUDO Ot 04114.1 OICA10:20 CO 1 POMOS MICC0030 3b 

LF) 
tf) 
t...-4 . e 

TOM Ifirenter 

VALOR tS0 14 

Il. 011137 • PLACAS PADRÃO DE OBRA (Ni) 

antS "fi rrin Mai= 
USO St Pin 

.,.. 
. ..... ,5 ICO) 

, r - 
0$17 OIMA Ot AÇO CALVAMOADA (37 02•AM 

r 
St RA 40 

TOTMIAAO06 lia 

1  302010 

ISS flMMTI10011LO 1 01A 1 • •   aa. DOEM 

11691 PONTAL/ MOO C( 1,44 .i, 4 ,..   I7 •I.. 60,7460

(2 7)5 GO ISM ILIFI• • I I IMMO 47/11.10:11) 70

I R. 

101141.12411110* man 

VALOR: 151/17 

C2173 . LOCAÇÃO DA OCRA COM AUX)L10 TOPOGRÁFICO (AR EA ATE S000 142) (M2) 

(ano amimam! um311110(n 51001,5 O e: mexa TIMM COMO 

FIM ANIL 100) 5711011ft 7 01750:0, 0M45 0.0M 

OTTS TIOOMITO KW) ..UNP , a t- 1.3017 00027 

-.17=7.121“W 

701141 I 05777~120 Wel 

10:07 MoOM411 5(110.4 O rO.>»: I0.7X0 0.0571 

7141 14 01LAOOR 119044 II 20222t.: 2111003 0040 

12 40 10700PA/0 1(110*4 0 ,701010X0 30.3,500 1000, 

/0/74 MO POMA 9.17711 

VAL OR: é> 

31- C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO Esp . scm (m2) 

Poula MD COEIOCIUMI pimpo wer71Ato Tom 

15557 hl .1.0 . 

,715710.00-1.0 5 To • sem 

MOCEORIA: FUME UNO COUICRIIII MECO MOMO TOTAL 

0.14 II . ,,,,.. e< 

?eia, •• Ai i ot c. • :. m• 

"Olt~.-1284 1-; mtlaa lkiliFt" 
TOM 

....1:••• ::• o Hm Lm toxmoxo .., s.... 

Ml 0044:0X0 T I I.X 

. ( , „ /ZG o 00.:00X0 CVXC . PIII 

tola 5471.414/ ',fil.. 

VALOR: 77111 

-57;r499, • E% CuçA0 DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 1h .00O. USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO 

'ARMA , * AF 07,2015 16 3

, t,,, • 7 :-... ' 

00104410 

Se -

MREMO MO AME IIMICI 17.3 4 ir CM CIA MAMSAJMUM. AROME OU RIU MENTI 
05160180- META 

20 40 

03701511 SAIRMO 7237 71. CM III IRMA IMITA OU ICIVIVAIIIIIT PM RICIACI. MIA UNAM At É LOMX0) 110 • A 

ocomen MIMEM VASCO FORRAM LIAM Of IIISAYTIMA LM COM META Of I. MIAM • I 
• P 20 *0.4. INCLUI SOME° N ÉCIMICIMENTO MIA MD 

MOI MI '21 ROXO LIMO 10127 

1117/42 CA4111NT111.01X 1015413 COM f11CAA1205 0:14/1tDA ARES lO 

0~ 4101101114. 

2050 

17•21

AS .1, 5111161 2Aw.MJ 

11079 tORCIO COPA 010411005COMIIIMIN74101 14 DIFC0X00 SI, 

MIE 1.111V001 COM RECAMOS COMADAIMARLS YMMI a MI? 4' ZG 

MAL 0103 °L.V. 

VALOR: 

3.3. C1134 - PLACA DE BORRACHA (80x50)an ESP.. 7.6mm. ARGAMASSA DE CIMENTO E ARMA PENEIRADA 1:2, E NATA DE COLA PVA (542) 



W4 [OU 12191014 IVA" 

11154 PISO IX 90/1A1/214A 5060ont113•13$044 79s9. 1911w*A '9) 1 

LI. C0116 • AR IA SECA PENEIRADA (M3) 

S. 94774 - ASSENTAMENTO DE GUIA IM E104101 EM TRECHO CURVO, CONFECCIONA/46A EM CONCRETO P*E-FARA CACO CAMENSOES I OÓXISX13XiO CM 
1/4,2 PFDPAENTO X BASE INF X BISE SUPERI RAI, PARA VIAS URDAM USO VIÁRIO) AF 06.12016 104 

020:0310 Ana MÉDIA - POStO M OMMCIOOA NITRAI» NA IAM& $UA 1816~ 
UNO 5., , TOTAL 

I 00004019 1,1410410011019 OC C ~RUO. 11191•01.111.110. COLIP 114 •30311/151 011(1111 UAI) 341d•J'• m I 0:60~ a0.50 

14309 190/9180 COM ~moscam,. **g.% SIAM,

TOTAL AMTIMAL :. e) 

ItITM 

MIA Miran IAM OKMMOI.COMPLIMI NIallt 

AAGAMAZA TRAÇO 

301.4,1 p. 0/49300t 1437

eia» ai 0 ONX0X0 StO /3 :a im vaiou ot <morto 1 anie• MUNA 1.1/ACIAJ, 011191010 
MANUAL A/ ~Mi 

SIWAP1 

TOM) MANN> 

VALOR: •••• fl 

LB CIMO -GRAMA EM PLACAS ETC CM FORNECIMENTO E PLANTO PLI2) 

• 
twat

a 
IMO 041caorre POCOOMTSAIT TOTAL 

MO ~Da" i

111113 001111321111 PREÇO 111011ÁRO TOTAL ~II 
n211 CAMAA ORO DA TAWS A. PUICA a/ NINO ,: 'Z•ya \Na. 

U077 TOMA VICOM SI Nf PU. Ma ' : ''''' 'X' 

VALOR i 134 

137 CO 12. AP(' USTOS ORNAMENTAIS EM GERAL Cl ALTURA MINIMA DE SOCM (UN) 

TOM [UM 001:910111119 91010319~11113 101AL 

TO.4t M40. 0.4 ”Ir. 

Vil COIEMCGICI PRINUPOJNO TOTAL ~G 
10103 41/10110011RAIAIRTAL ',." 14 11 ' r.X. ‘, ',., 

TOTAL mmtmiu Ines 

VALOR 34 14 

ID. 03229 -ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. Cr ALTURA MÉDIA DE 23011 EXCETO PAL M AC EAS (UNI 
.. 

•PONTO  fl CORPINIMIR Meço VINUAIO TOTAL 
II'' 1....D114.,fir,

4, IMO 44 °MIA ••••••• 

POIO/ MD COLFORNM neseumláspo MIN. 

limm" 1.1,3 Sas. Jtt CAAAMI ATAI i %. : A NIN *n/, 'C . e

To,m iinntm ...... 

VALOR

IR COM - BANCO DE MADEIRA VESIRUTuRA DE FERRO- L. 3.00m (UM) 

krt t-
01 ta !MICO Dl MADONA CISTRu/UAA Dt .1410 1..3 COM si shISA 

LOIS ' 
VIa 

IMICENTE POMO Mn ÁRIO 

TOTY M•1144( It. S.. 

VALOR 

[310. 0910 " PI* !URA P19150 A BASE LATEX ACRIUCO. TIPO "NOVACOR" (I42) 



MON-

PIN'O. SIINIRA 20,770) 10 

LICI SIINORA 11.56t0 

It POMA —11* MAS 

ii 

41C0 

11.011A9 I acruipta _n s 1/4174 t , 4. .0.10X0 24.5905 Run 

I C4981 • LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRET 

POSTE IUN) 

a• ,-
4c6Pints 

rota HATTNAL 

V.41.0R 

A LIVRE 10,26M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 4450.N. INCLUSIVE O 

omosell iük omommoloksemaWe 
. ~XÁ IA rpoo 41211W DOU /A 

] 11311 10011A %INFRA • .4020293 aorkoa ORAMO 

P21199 IAM DANEI DIA2t0 COMPISTA MARRA UN 1,20020300 

Tont MAO DE CRIM 

1IRPTO 

Rela 

G19102 

non 1101‘00,00124 MOO 1/1" SONHA 11.10:10100 13003 0,202 

11417 LÁMPÁDA VAPOR ...CALCO 011 103‘,/ /2201 14110RA 2,0,20X02. 231020 NITOTATO 

EM REATO* PAPA LÂMPADA moei SACTALICO/VAPOR DE mmoToto CCM CAPACITOMONITC41 
rI irTOW 

SORVAR T1N tonbaX0 , 08.0E0 tu —

no posas Roo PITAUL rampa RIF 2E457 OU ~LAR SI 'meu UN OOTROTOTO 136X00 211.11203 

EN9,7 NOM° P/02 WMINARIA31/A RELU( 111,11•15) OU 11PAILAR StIN•A VAI 72 009 1100,20 

MOI Cale000SOPLÁST KA•0112.1 ASO em* Itroon 42Acco 

Rol" ol CMCRITOCIRCULAR onartiono xotem ectimaNaa PESO SOMOU 1 UN 
Teoeco 

rena awalleAL 

ADA114,30 

1.1•13•1* 

"SE 

Terra sterelco ISINS 

VALOR 1244.1111 

42. COAM -CAPO EM PVC 1000V IMM 2 IM 

IODO ARIDISTE DE ElETIROSTA o 
Ta 

112/11XISTA Di POPA O. 77CC 

1011A ÉMION ama 

IMAL 

VOTAS •1•110L.L. 

VA L OR '3' 

4.3 C1108 • ELEA-RODUTO PVC ROSC DÁ 40mill (1 1/41pa) 

oo, TA TA £L!100141A iIMRAA 

TOTM. 

) 1.1 1C411 ¶I4IIRA ,,, 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cear 

1. Responsauel Tecnico  

BRUNO APOLIANO DE VASCONCELOS 

TItuo profissional ENGENHEIRO CIVIL 

2. Dados do Confrato 

Corqratante PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

RUA GUARANY 

COmiNemen:o ALTOS 

Cidade PACAJUS 

Barro CENTRO 

UF CE 

ART OBRA / SERVIÇO 

No CE20220994694 

RNP 0620114916 

Reg:strd 354343CE 

CPFÉCNPJ 07 384.407-000109 

N° 600 

CEP 62870000 

ART Vincuiada CE20220950448 

COntrato Não especificado Celebrado em 

Valor: Rã 1.000.00 Tipo de contratante Pessoa Jurldica de Direito Público 

Ação institucionai NENHUMA NÃO OPTANTE 

3 Dados da Oora Serviço  

DISTRITO PASCOAL VN 

Complemento Bairro: ZONA RURAL PASCOAL 

COade PACAJU UF CE S CEP 62870000 

Data de InIco 01:02:2022 Previsão de término 30111/2022 Coordenadas Geografcas 4224031. .38.574520 

Fnadade IntraestruIera 

Properetano PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 

COO,go Não Especificado 

CPF,CNPJ 07.384,407/000109 

4. Atividade 'recalca  

14 - Elaboração 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 
61.1 I 1 - OE ALVENARIA 

18. Fiscalização 

60- Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> DE EDIFICAÇÃO >iit 1 1 1 . 
DE ALVENARIA 

Quantidade 

100 

Quantidade 

I.00 

Após a conclusão das arvidades lecmcas o ardessONal deve proceder a barra desta ART 

Unidade 

un 

Unidade 

un 

  5. Otmervaçãos  

ARI DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRuÇÃO DO POLO DE LASER NA LOCALIDADE DO 
PASCOAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE 

6 Declarações  

• Declaro que estou cumprindo as regras de aoessibddado previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n 
529672004 

7 Entidade de Classe 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (AGENC) 

8. Assinaturas  

Declaro Serem verdade,raS as informações 00" 

Loca 

de  de 

. Cjir C LI 
BRUNO APOumso IX VASCONCELOS • CPF 008.300 433.02 

Caia PREFEITURA MUMCIP DE PACAJUS -C J- 07.344.407r000140 

9. Informações  

' A ART e valida somer.le quando quitada. mediante aprosenlaça0 do Comprovante do pagamento ou conferência no sito 00 Cf ea 

  10. Valor  

Valor da ART Ri 88.78 Registrada em 03/06/2022 Vaior pago Ii5 8478 Nosso Numero 8215416156 

A esuinscosoe dera Au1 posemo ver4cada etweretea-c•werc com Deputecal own a °saro 246.0Z 
In'p'asso ri i1-069022 as 08 362loof 206 4241 99 

ONU reg re raeconcecogenrac• ore Ai CREA-CE 
lei 035134534600 Fax 1651 1153-5804 ceit 
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PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II - MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA 

A 
Prefeitura Municipal de Pacajus 
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇO N° XXXXXXXXX- TP 

Prezados(as) Senhores(as) 

Apresentamos a V Sas. . nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO N° 
XXXXXXXXXX. cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CALÇADÃO 
E DO POLO DE LAZER NO DISTRITO DO PASCOAL EM PACAJUS/CE, parte integrante deste 
processo. pelo preço global por lote de R$ 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no 
prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). 

portador(a) da carteira de Identidade n°. 
  e CPF n°  . como representante legal desta 
empresa 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da abertura da licitação 

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto 
deste Edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados 
dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da 

res Ordem de Serviço. 

Atenciosamente. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO UI PACAJUS 

URBANO 

RUA GUARANY, N9 600, ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 

CNN N9 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 

3348-1578 
www.pacajus.ce.gov.br 
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CA”CAJUS 

ANEXO III 

01. MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxxxxx- TP. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CALÇADÃO E DO POLO DE 
LAZER NO DISTRITO DO PASCOAL EM PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo. 
parte integrante deste processo 

01. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QTD 

E UNID 
VALORES — R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

VALOR GLOBAL SEM B.D.I - R$ 
VALOR DO B.D. ( %)- R$ 

VALOR GLOBAL COM B.D.I - R$ 

Pacajus-CE, de de 20_. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO t".) PACAJUS 

URBANO 

RUA GUARANY, N9 600, ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 

CNPJ N9 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 
3348-1578 

www.pacajus.ce.gov.br 
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PACAJUS 

ANEXO III 

02. MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxxx- TP 

,‘ o DE //c

o
pára .4.1; 

°' )ova -g•-̀• 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CALÇADÃO E DO POLO DE 
LAZER NO DISTRITO DO PASCOAL EM PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, 
parte integrante deste processo. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR 
MÊS 1 MÊS "n" 

% VALOR % VALOR 

TOTAL GERAL 

ACUMULADOS 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 
P86 0115

RUA GUARANY, Ng 600, ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 

CNP! Ng 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 
3348-1578 

Wapacajus.ce.gov.br 
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Pre'eaura de 

PACA] US 
' Novo cr. Ccromi.r. 

ANEXO III 

03. TAXAS DE B.D.I - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS 

TOMADA DE PREÇO N° xxxxxx- TP. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CALÇADÃO E DO POLO DE 
LAZER NO DISTRITO DO PASCOAL EM PACAJUS/CE, conforme projeto e orçamento em anexo, 
parte integrante deste processo. 

~I, BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS VALOR - % VALOR - R$ i
1.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
2.0 DESPESAS FINANCEIRAS 
3.0 RISCO 
4.0 GARANTIA/SEGURO 
5.0 LUCRO 

6.0 TRIBUTOS/IMPOSTOS 
PIS/COFINS/ISS/CPRB 

Pacajus-CE, de de 20_. 

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ou, 
E DESENVOLVIMENTO th

URBANO — • 

RUA GUARANY, N2 600, ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 

CNPJ N2 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 
3348-1578 

www.pacajus.ce.gov.br 



CONTRATO N° 

4 

4541 

PACA.IUS 
ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, COM A EMPRESA 
 , PARA O FIM 
QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Pacajus. pessoa jurídica de direito público interno, com sede á Rua Guarany. n° 600, 
Altos. Centro. em Pacajus-Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.384.407/0001-09, através da 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO- SMS. representado pelo 
Sr . infrafirmado, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado. a empresa. 
com endereço à   em  , Estado do  . inscrito no CNPJ sob o n°  
representada por  . portador(a) do CPF n°  . ao fim assinado(a), doravante 
denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇO N°  
Processo n° . em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e ás cláusulas e condições a seguir 
ajustadas.

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1- Fundamenta-se este contrato na TOMADA DE PREÇO N°  . na Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e na proposta de preços da CONTRATADA 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2 1- O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO 
CALÇADÃO E DO POLO DE LAZER NO DISTRITO DO PASCOAL EM PACAJUS/CE, conforme 
projeto e orçamento em anexo e na proposta de preços da CONTRATADA, parte integrante deste 
processo. 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
3.1- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato o valor 

in global de R$  
- 3.2- O contrato terá um prazo de vigéncia, a partir da data de sua assinatura. até , podendo ser 

prorrogado nos casos e formas previstos na Lei rr° 8666. de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores 

4.0- CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1-O objeto do contrato decorrente desta licitação será recebido do seguinte modo: 
a) provisoriamente. pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado: 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente. mediante termo 
circunstanciado. assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 
8.666/93 e suas alterações posteriores 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
"5)2^L.— 
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5.1- A fatura relativa aos serviços mensalmente executados deverá ser apresentada à SÈCRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, até o 10° (décimo) dia útil do mês 
subsequente á realização dos serviços, para fins de conferência e atestação da execução dos serviços. 
5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente executados no período de cada mês civil, de acordo 
com o quantitativo efetivamente realizado no mês, cujo valor será apurado através de medição; 
5.3- Caso a medição seja aprovada pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO, o pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo 
da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de Pacajus. 
5.4- A administração poderá deliberar sobre o pagamento antecipado, exclusivamente com relação às 
parcelas destinadas à instalação de canteiros de obras e/ou mobilização de equipamentos, limitando 
a despesa até o valor máximo correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor efetivamente 
orçado/proposto. 

r • esedu'a
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CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1- Os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da 
proposta, com base no INCC — índice Nacional da Construção Civil ou outro equivalente que venha a 
substitui-lo, caso este seja extinto. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS 
7.1- As despesas decorrentes da contratação correrão da seguinte forma: 

Unidade 
Orçamentária 

ProjetolAtividade Fonte Classificação 
económica. 

subetemento 

1001 — Secretaria de 
Infraestrutura e D. 
Urbano 

1.008 - Construção, Ampliação e 
Conservação de praças e 
avenidas. 

1500000000 — 
recursos não 
vinculados. 

4.4.90.51.00 4.4.9031.99 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
8.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65, da Lei n2 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 
9.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluidos no prazo previsto no 
cronograma físico—financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.2- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão 
analisados e julgados pela fiscalização da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO da Prefeitura Municipal de Pacajus. 
9.3- Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
DESENVOLVIMENTO URBANO da Prefeitura Municipal de Pacajus, até 05 (CINCO) dias antes da 
data do término do prazo contratual. 
9.4- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO W F,W,n 

URBANO 

RUA GUAFtANY, Ne 600, ALTOS, CENTRO — PACA1US/CE 

CNP) Ne 07.384.407/0001-09, PABX: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 
3348-1578 

www.pacajus.ce.gov.br 



ihpfe.tura de 

PACAIUS 
UI,  Now irmo Or CA:exumas 

DESENVOLVIMENTO URBANO da Prefeitura Municipal de Pacajus. não serão co 6à/À1‘ 5) -- mo 
inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nQ 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
10.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, 
10.3- Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas: 
10.4- Providenciar os pagamentos á Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11 1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos nesta 
TOMADA DE PREÇO. no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame: 
11.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
11.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados: 
11.4 - Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos de maneira que não se 
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
11 5- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente. os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE: 
11.6- Responder perante a Prefeitura Municipal de Pacajus. mesmo no caso de ausência ou omissão 
da fiscalização, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, 
que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados. prepostos 
ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a 
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes: 
11.7- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados. sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio, por escrito. 
da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo 
anterior, a não ser para fins de execução do contrato; 
11.8- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 
11.9- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei , sendo, também, de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que. direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados inclusive as contribuições previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS PIS, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal 
de Pacajus por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da 
CONTRATADA, com referência ás suas obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de 
Pacajus; 
11.10- Disponibilizar, a qualquer tempo. toda documentação referente ao pagamento dos tributos. 
seguros. encargos sociais, trabalhistas e previdenciános relacionados com o objeto do CONTRATO 
11.11- Responder. pecuniariamente. por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados à União. 
Estado, Municipio ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
11.12- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis 
do Trabalho e legislação pertinente. 
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11.13- Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção amb s
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto 
na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 
13/02/98; 
11.14- Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, 
prepostos ou contratados; 
11.15- A CONTRATADA estará obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as 
exigências e condições a seguir estabelecidas: 
a) Prestar os serviços de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT. 
b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas 
internacionais pertinentes ao objeto contratado; 
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, 
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que 
não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho; 
d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o 
comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART' correspondente, antes da 
apresentação da primeira fatura, perante a Prefeitura Municipal de Pacajus, sob pena de retardar o 
processo de pagamento; 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante VENCEDORA em 
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela 
CONTRATANTE; 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na execução do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do 
pacto, a critério da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO da 
Prefeitura Municipal de Pacajus, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos 

a serviços. 
1. b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas será descontado "ex-officio" da CONTRATADA, 

mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO da Prefeitura Municipal de 
Pacajus, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
13.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
13.2- Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII do art. 78 da Lei Federal n°8.666/93; 
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13.3- Amigável, por acordo entre as parles, mediante autorização escrita e funda 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatário, desde que haja conveniência da 
Administração; 
13.4- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°8.666/93, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando 
os houver sofrido; 
13.5- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no 
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
14.1- Os recursos cabiveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n° 
8666/93 e suas alterações. 
14.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 
representante legal da recorrente, dirigida à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacajus. 
14.3- Os recursos serão protocolados na SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 

ak DESENVOLVIMENTO URBANO da Prefeitura Municipal de Pacajus, e encaminhados à Comissão de 
Licitação. 

CLAÚSULA DÉCIMA-QUINTA - FISCALIZAÇÃO 
15.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr.(a)  
Matricula   especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o 
estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de 
GESTOR. 

• 

CLAÚSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO 
16.1- Fica eleito o foro da Comarca de Pacajus, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-
se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E. por estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias para 
que possa produzir os efeitos legais. 

Pacajus-CE, de de 20_. 

Ordenador de Despesas da 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

E DESENVOLVIMENTO URBANO 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

Representante 
Empresa 

CONTRATADA 

01. 
Nome: 
CPF/MF: 

02. 
Nome: 
CPF/MF 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO W. PM/MS 

URBANO 

RUA GUARANY, N2 600, ALTOS, CENTRO — PACAJUS/CE 

CNP.) (42 07.384.407/0001-09, PAU: (85) 3348-1077 / FAX: (85) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 72 da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do 
art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Pacajus-CE, de de 20_. 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 
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